MEMORIAL DESCRITIVO ELETRICO

Proprietiria: PREFEITURA MUNICIPAL MARIANO MORO — PADU (Irineu Fantin)
Obra: PROJETO ELETRICO DE AUMENTO DE CARGAS E DE UNIDADES EM
EDIFICACAO HOSPITALAR

Local: Rua Domingos Mocellin, 400, Mariano Moro — RS.

01 - GENERALIDADES:

Todos os servigos serdo executados de acordo com as Normas Técnicas e da CPFL conforme a GED 119
que regulamenta a medigdo agrupada em edificagdo de uso coletivo com demanda maior que 112,5 kVA
até 225 kVA.

02 - RAMAL DE ENTRADA: Ser4 necessaria a execucdo de uma extensdo de rede por parte da
CPFL/RGE para atender o aumento de cargas e de unidades consumidoras, conforme
demonstrado em projeto anexo. O ramal de entrada sers trifdsico, subterrdneo com cabos unipolares
0,6/1kV EPR ou XLPE, (3), conforme tabela 11-1 de 2 da GED 119, 2 x 4 # 95 mm? que em frente a
obra, conforme projeto em anexo.

03 — QUADRO DE MEDIDORES:

No local existe uma medicdo existente que sera desativada e um novo quadro sera executado. O novo
quadro ficard em uma mureta na entrada, a esquerda de quem entra na edificacdo, conforme projeto em
anexo. O quadro de medidores serd executado em moédulos padrio CPFL/RGE com caixas em
policarbonato, conforme GED 119, desenho 29.1/10, pagina 138 e ters barramento de cobre sem pintura
com dimensdes de 31,8mm x 6,4mm, cfe GED 119, tabela 12, pag. 74.

O disjuntor geral ser4 trifasico de 350A com capacidade de ruptura minima de 40 kA.

Havera 12 caixas em policarbonato, sendo 01 caixa para 0 DPS Tipo I1 275V, In. de 20 kA e [.méx. de 40
kA (8/20 puS) e possuir dispositivo para lacre, mais manobra e prote¢do contra sobrecorrente; 01 caixa
para abrigar a chave seccionadora de 100A que antecede o sistema de incéndio, atendendo o item 7 do
GED 4621, derivada dos barramentos da caixa de distribui¢do e mais o disjuntor do sistema de incéndio;
02 caixas para o hospital, bloco A (atendimento), 02 caixas para o hospital, bloco B (internagdes), 02
caixas para o raio X, 01 caixa para a lavanderia, 01 caixa para a fisioterapia e 01 caixa para a farmécia.
Estas serdo interligadas por cabos 4 # 10mm?, 2 # 16mm?, 4 # 25mm? ¢ 4 #35mm?, sempre na classe 2,
témpera mole (7 pernas) conforme a tabela 1B da GED 13 ¢ os eletrodutos serdo de @ 40mm e
igualmente obedecida a GED 13.

As portas do quadro de medidores serdo metalicas do tipo de abrir com dimensges ¢ com chave padrio da
CPFL/RGE.

04 - CIRCUITO DO TERRA:

O quadro de medidores ser4 aterrado por um condutor de 70 mm?, sendo o mesmo protegido por um
eletroduto tipo PVC rigido com bitola de 40 mm. O condutor ser4 ligado a um bastdo de cano de ago
galvanizado de 1/2“ com minimo de 2 metros de comprimento com ponteira de ago o qual devers ser
enterrado totalmente de modo vertical.

05 - CAIXA DE PASSAGEM: Seri executada uma caixa de passagem sem lacre, junto ao poste da
concessiondria que fica na diregdo do quadro de medidores, nas dimensdes de 80 X 80 x 120 cm, localizada

06 - RAMAIS DE ALIMENTACAO:
Os ramais de alimentagio serdo trifasicos conforme NBR 5410, sendo todos os fios bem como os
condutores cotados nas plantas baixas e quadro de carga.

07 - CENTROS DE DISTRIBUICAO:
Serdo instalados em caixas de ferro padronizadas.

08 - TUBULACAO:



Nas alvenarias e na laje de concreto a rede seréa canalizada com eletrodutos de PVC rigido possuindo as
bitolas constantes em projeto.

09 - CONDUTORES:
Serdo em cobre eletrolitico com isolamento pléstico para 600 volts, com bitola constante em projeto.

10 - CHAVES DE PROTECAO:

Os interruptores automaticos serfo de protegdo termo magnética.

11 - CARGA INSTALADA:
A carga instalada sera de 293,09 kW.

12 - CALCULO DE DEMANDA:

Edificagsio composta por 01 pavimento térreo com 02 alas de hospital, sendo bloco A para atendimento e
bloco B para internagdes, mais os servigos de raio X, fisioterapia, lavanderia e farm4cia:

Um Unico agrupamento de medidores.

12.1 - CARGA INSTALADA:

12.1.1 — Hospital — Bloco A - Atendimento:

Iluminacgio e Tomadas= 14.048 W
13 Ar cond de 1500W= 19.500 W
03 chuveiros de 7500W= 22.500 W
04 torneiras elétricas= 14.000 W
01 motor de Scv= 4510 W
Total 74.558 W

12.1.2 - Hospital — Bloco B - Internagdes:

Iluminac¢io e Tomadas= 14.116 W
13 Ar cond. de 1500W= 19.500 W
04 chuveiros de 7500W= 30.000 W
01 torneira elétrica= 3.500 W
01 motor de Scv= 4510 W
Total 71.626 W
12.1.3 — Raio X:
Iluminagio e Tomadas= 9.900 W
03 ar cond. de 3500W= 10.500 W
01 motor de 25¢cv= 20.920 W
03 motores de Scv= 13.530 W
Total 54.850 W
12.1.4 — Lavanderia:
Iluminagio e Tomadas= 15.200 W
04 ar cond. de 3500W= 14.000 W
04 motores de Scv= 18.040 W
03 motores de 2¢cv= 5.850 W
Total 53.090 W
12.1.5 - Fisioterapia:
Iluminagio e Tomadas= 11.300 W
01 ar cond. de 3500W= 3.500 W
01 motor de Scv= 4510 W
03 motores de 2¢cv= 5.850 W
Total 25.160 W
12.1.6 — Farmacia:
Iluminagio e Tomadas= 4.300 W
01 ar cond. de 1500W= 1.500 W
01 torneira elétrica= 3.500 W L



01 motor de Scv= 4510 W
Total 13.810 W

Total Geral da Edificacao: 293.094 W

12.2 - CALCULO DA DEMANDA:

12.2.1 - HOSPITAL — BLOCO A — (ATENDIMENTO):
Iluminacéio e Tomadas
D= (14.048 x 0.75)= 10,54 kVA
Demanda Referente a Aparelhos de Aquecimento
D= (3 x 7.500) + (4 x 3.500)= (36.500 x 0,36)= 13,14 kVA
Ar condicionado
D= (13 x 1.500)= (19.500 x 0.90)=17,55 kVA
Motor
D= (1 x 5cv) = 6,02 kVA
Dt(kVA) = 10,54 + 13,14 + 17,55 + 6,02= 47,25 kVA

12.2.2 - HOSPITAL - BLOCO B — (INTERNACOES):
Iluminagio e Tomadas
D=(14.116 x 0.75)= 10,59 kVA
Demanda Referente a Aparelhos de Aquecimento
D= (4 x 7.500) + (1 x 3.500)= (33.500 x 0,43)= 14,41 kVA
Ar condicionado
D= (13 x 1.500)= (19.500 x 0.90)= 17,55 kVA
Motor
D=(1x 5cv) =6,02 kVA
Dt(kVA) = 10,59 + 14,41 + 17,55 + 6,02= 48,57 kVA

12.2.3 - DEMANDA DO RAIO X:
Iluminac¢do e Tomadas
D=(9.900 x 0.75)= 7,43 kVA
Ar condicionado
D= (3 x 3.600) = 10,80 kVA
Motores
D= (1 x 25¢cv) + (3 x 5¢cv) = (25,83 x 1.0) + (3 x 6,02 x 0.5)= 25,83 + 9,03= 34,86 kVA
Dt(kVA)= (7,43 + 10,80 + 34,86)= 53,09 kVA

12.2.4 -DEMANDA DA LAVANDERIA:
Iluminag¢fo e Tomadas
D=(15.200 x 0.75)= 11,40 kVA
Ar condicionado
D= (4 x 3.500) = 14,00 kVA
Motores
D= (4 x 5cv) + (3 x 2¢v)= (6,02 x 1.0) + (3 x 6,02 x 0.5) + (3 x 2.70 x 0.5)= 19,10 kVA
Dt(kVA)= (11,40 + 14,00 + 19,10)= 44,50 kVA

12.2.5 - DEMANDA DA FISIOTERAPIA:
Iluminac¢io e Tomadas
D=(11.300x 0.75)= 8,48 kVA
Ar condicionado
D= (1 x3.500) = 3,50 kVA
Motores
D= (1 x 5cv) + (3 x 2cv)= (6,02 x 1.0) + (3 x 2.70 x 0.5)= 10,07 kKVA
Dt(kVA)= (8,48 + 3,50 + 10,07)= 22,05 kVA

12.2.5— DEMANDA DA FARMACIA:
Dt(kVA)= 11,31 kVA




12.3 - DEMANDA TOTAL DA EDIFICACAO:
Iluminacio e Tomadas
D= (10,54 + 10,59 + 4,43 + 11,40 + 8,48 + 4.30)= 49,74 kVA
Demanda Referente a Aparelhos de Aquecimento
D=(7x7.500) + (6 x 3.500)= (73.500 x 0,29)= 21,32 kVA
Ar condicionado
D= (26 x 1500) + (3 x 3.600) + (5 x 3.500) + (1 x 2500)= (69.800 x 0.80)= 55,84 kVA
Motores
D= (1x25cvx 1.0) + (11 x 5¢v) + (6 x 2cv)= (25,83 x 1,0) + (82,24 x 0,5)= 67,04 KVA
Dt(kVA) = 49,74 + 21,32 + 55,84 + 67,04= 193,94 kVA

CALCULO DE QUEDA DE TENSAO

V3xIxLx (R cos @+ X sen O)
Dv(%) = - X 100
n

Onde:
DV ¢ queda de tens#o, em %
Vn € a tensdo trifasica nominal do circuito, em volts;
I € corrente da carga, neste caso adotar corrente nominal do disjuntor, em Ampére;
L € a resisténcia do circuito, em Km;
R ¢ a resisténcia do condutor, em Q/Km;
X € a reatancia do condutor, em Q/ km;
V3 x 350 x 0,020 x (2 x (0,23 + 0,10))

DV(%) = X 100
380

Dv =2,10%

CALCULO DE OCUPACAO DO ELETRODUTO DE ENTRADA

O eletroduto proposto no projeto € em PVC rigido de 2 x @ 3”.

E o cabo de 4 # 95 mm?2.

Segundo as tabelas de fabricantes, a area total de um eletroduto de @ 3” é
de 4.488,8 mm? e a area total de um cabo de # 95 mm?2 é de 177 mm?>.
Entdo, teremos 4 x 177 mm? = 708 mm? de cabos

E 4.888,8 mm? x 40% = 1.795,50 mm? ocupagdo do eletroduto

Portanto, cada eletroduto de @ 3” comporta 4 cabos # 95 mm?, sem atingir
os 40% da sua capacidade.

Erechim, 21 de Jul

Yz =




Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ART Nimero
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 12690388
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participagdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: SC004420 Profissional: PLINIO JOSE SPASSIN E-mail: hbeng@outlook.com.br
RNP: 2505306710 Titulo: Engenheiro Eletricista
Empresa: HB COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA Nr.Reg.: 50963
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANO MORO E-mail: engenharia@marianomoro.rs.gov.br
Enderego: RUA MIGUEL DETONI 201 Telefone: 54 3524 1188 CPF/CNPJ: 87613386000195
Cidade: MARIANO MORO Bairro.: CENTRO CEP: 99790000 UF:RS
Identificacdo da Obra/Servigo
Proprietdrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANO MORO
Enderego da Obra/Servigo:  Rua DOMINGOS MOCELIN 400 CPF/CNPJ: 87613386000195
Cidade: MARIANO MORO Bairro: CENTRO CEP: 99790000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$):  12.500,00 Honoriérios(R$): 12.500,00
Data Inicio:  26/06/2023 Prev.Fim: 28/07/2025 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descrigio da Obra/Servigo Quantidade Unid.
Projeto Instalagdo Elétrica Abaixo de 1.000 V 380,00 V
Projeto Malha de Terra - Aterramento 10,00 O
Projeto Medigdo Elétrica Residencial/Comercial 380,00 V
Projeto Painel de Medigdo Elétrica Res./Com./Ind. Até 1.000V 350,00 A
Projeto Sistema de Distribui¢do de Energia Elétrica 380,00 V
Projeto Rede de Tubulagdo para Instalagio Elétrica 80,00 M
ART registrada (paga) no CREA-RS em 02/08/2023
y/ /
Declaro sere rdadeirfa?mmc\ima De acordo i
- 2 / | .
) - /
Local e Data LINIO JOSE — ‘PREFEHIJR:}/_MUNICIPALIDE/MARIANO MORO
7 [ Profissional 7 ‘.~ Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREAQRS, LINK S?@ADE/; ART'CONSULTA.



09/08/2023, 10:58 projetosparticulares.cpﬂ.com.br/lnternet/Detalhes/lmprimirCartaProjeto

Https:

Avenida $3c Borja, 2801
Bairro Fazenda $3p Borja -CEF 83032.525
Ric Grande do Sul-330 Leopoldo - Brasil
Uma emvprons CPEL Encrgia Vewvirge-rs.com br

MARIANO MORO,

09/08/2023

A:

PLINIO JOSE SPASSIN PLINIO JOSE SPASSIN

Assunto:

Solicitagdo de Atendimento n° 0, 1325521011 845283736
Local de Execucédo:

R DOMINGOS MOCELIN, 400- CENTRO

99790000 - MARIANO MORO, RS

Prezado cliente,

Em resposta ao pedido registrado através da Solicitagdo de Atendimento n° 0, Atividade n° 1325521011, informamos V.S.2 que o projeto
apresentado estd em conformidade com o estabelecido pelas normas técnicas desta concessionaria.

Para maiores detalhes do processo, entrar em contato com o profissional contratado por V.S.2 .
Colocamo-nos & disposicao para outros esclarecimentos
Atenciosamente

RGE Sul Distribuidora de Energia
Www.rge-rs.com.br/

A 2

//projetosparticulares.cpﬂ.com.br/lnternet/Detalhes/lmprimirCartaProjeto



07/08/2023 - ANALISE TECNICA APROVADA (ENGENHEIRO)PARECER:
ROJETO APROVADO, VALIDO ATE 06/08/2026 — CARTA DE APROVAGAO DISPONIVEL PARA
IMPRESSAOQ.

#SOLICITAR ORCAMENTO ATE O PRAZO DE VALIDADE DO PROJETO PARA LIBERACAO DA
CARGA. CASO SEJA NECESSARIO OBRA, DEVERA SOLICITAR VISTORIA SOMENTE APOS SUA
CONCLUSAO E O PADRAO DE ENTRADA ESTIVER EXECUTADO.ATENCAO:

#1) A aprovagdo do padrdo de entrada, bem como sua energizagdo, ndo transfere a
responsabilidade técnica & RGE quanto ao projeto e execugdo das instalacdes elétricas
particulares;

# 2) Os fornecimentos de energia neste enderego serdo criados conforme anexo de cadastro de
unidades consumidoras aprovado.

# 3) Serd necessario apresentar nova atividade para qualquer altera¢do no projeto aprovado;

# 4) Nao deve existir outra entrada de energia em BT ou MT no local, que n3o tenha sido
mencionada no projeto.

#5) Em nenhuma hipdtese, o sistema de emergéncia poderd alimentar cargas com outras
finalidades.

O ESTUDO DE CARGA DA REDE POSSUI VALIDADE DE 180 DIAS E A SOLICITAGAO DE
ORGAMENTO DEVE SER REALIZADA 150 DIAS ANTES DA CONCLUSAO DO EMPREENDIMENTO.

Na solicitagdo de vistoria anexar:
# 1) Anexo VIl do GED 6120;

# 2) Autorizacdo da Prefeitura Municipal para instalagdo do ramal subterraneo na cal¢ada, se
for o caso;

# 3) Documento de responsabilidade técnica referente a execugdo.



ANEXO I

CARTA DE APRESENTACAO DO PROJETO

Erechim, 21 de Julho de 2023.

A COMPANHIA CPFL/RGE

Prezados Senhores:

Pela presente, vimos encaminhar, para apreciagdo de V.Sa, a aprovagéo e liberag#o para
execugdo, o processo referente ao projeto das instalagdes elétricas de Aumento de
cargas ¢ de Unidades de Consumo em Edificagdo Hospitalar, situado na Rua Domingos
Mocellin, Mariano Moro-RS.

Estou encaminhando, os documentos pertinentes, conforme solicitado nas normas
"Fornecimento de Energia Elétrica a Edificios de Uso Coletivo - GED-119" e “Sistema
CPFL de Projetos Particulares Via Internet - Fornecimento de Energia Elétrica a
Edificios de Uso Coletivo — GED-6120". Também, estamos encaminhando, em anexo,
imagem da ART, referente ao Projeto e Execugfio, cuja firma podera ser contatada
atraves deste responsével signatério.

A previsdo para energizagio deste quadro € para o més de Agosto de 2023.

Atenciosamente

CEP: 99701-758
Fone: 54 99124-9279
E-mail: hbeng@outlook.com.br

Proprietdria: Prefeitura Municipal Mariano
Irineu Fantin
Endere¢o: Rua Domingos Mocellin-.
Municipio: Mariano Moro-RS
CEP: 99790-000

Fone: 54 3524 1188

A



ANEXO I

CARTA DE COMPROMISSO DE QCUPAQAO DE POSTE DA
CONCESSIONARIA E DE INSTALACAO/MANUTENGAO DE DUTOS
SUBTERRANEOS NA CALCADA

Erechim, 21 de Julho de 2023.

A
CPFL/RGE

Prezados Senhores,

Pela presente, venho encaminhar para apreciagdo de V.Sa., para fins de aprovacao e
liberacdo para execugdo a Substituicido de projeto aprovado do ramal de entrada
subterraneo em tensdo secundaria de distribuicdo, devidamente aprovado pela Prefeitura
Municipal de Mariano Moro - RS, das unidades consumidoras situada & Rua Domingos
Mocellin, Mariano Moro - RS, e elaborado conforme norma “Fornecimento de Energia
Elétrica a Edificios de Uso Coletivo — GED 119" e exigéncia da CPFL / RGE.

Para a ligagdo a rede de distribuicdo secundaria da CPFL / RGE, por meio de entrada
subterrénea, hd a necessidade de ocupacdo de um poste de propriedade desta
Companhia, como indicado no projeto anexo. Declaro que estou de acordo em pagar
quaisquer despesas, eventualmente necessarias no futuro, em virtude da deslocagéo do
referido poste.

Concordo que a ocupag&o do poste sera a titulo precario, e comprometo-me a remover as
instalacdes as minhas expensas, caso a CPFL/RGE remova ou substitua o referido poste
ocupado.

Declaro que na abertura e no fechamento do passeio publico, serei o Unico responsavel
junto a terceiros, pela manutencdo das caracteristicas anteriormente encontradas, bem
como, que a derivagdo do poste a minha propriedade, continua a pertencer-me, pelo que
assumo plena responsabilidade pelos danos, prejuizos e demais eventualidades, que
essa derivagdo venha a causar a mim ou a terceiros.

Atenciosamente,

A



ANEXO V

TERMO DE RESPONSABILIDADE
SISTEMA DE COMBATE A INCENDIOS

Obra: APROVACAO DE PROJETO ELETRICO DE AUMENTO DE CARGAS E DE
UNIDADES DE CONSUMO EM EDIFICAGAO HOSPITALAR

Endereco da Obra: Rua Domingos Mocellin

Cidade: Mariano Moro — RS

Declaramos estar cientes de que, em hipétese alguma, as Instalagdes Elétricas
Independentes, utilizadas para ligagdo do nosso sistema de combate a incéndios (bomba
dagua), poderdo ser interligadas com outras instalacdes elétricas existentes em nossa
propriedade.

Declaramos, ainda, que os danos pessoais e materiais que possam ser causados a
CPFL/RGE elou a terceiros, oriundos dessa interligacdo, serdo de nossa total
responsabilidade.

Erechim, 21 de Julho de 2023.

Irineu F in87.6

ua Dof i
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CRE A.Rs ART Numero
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1277 e e ) 12735776
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Orgao Publico

Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS207211 Profissional: MARTA ARNOLD E-mail: marta-amold@hotmail.com
RNP: 2213898650 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE MARIANO MORO ¥ il
Endereco: RUA MIGUEL DETONT 201 Telefone: 54 3524.1188 CPF/CNPJ: 87613386000195

Cidade: MARIANO MORO Bairro.: CENTRO

CEP: 99790000 UF:RS

Identifica¢dio da Obra/Servico

Proprietdrio: MUNICIPIO DE MARIANO MORO
Endereco da Obra/Servico: Rua DOMINGOS MOCELIN 400

CPF/CNPJ: 87613386000195

Cidade: MARIANO MORO Bairro: CENTRO CEP: 99790000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO ViIr Contrato(RS): Honoririos(R$):
Data Inicio:  01/08/2023 Prev.Fim: 30/12/2023 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descri¢ao da Obra/Servigo Quantidade Unid.
Orgamento REFORMA/ADEQUACAO DO PADU/HPP- INSTALAGOES ELETRICAS 82990 M2
Fiscalizagio REFORMA/ADEQUACAO DO PADU/HPP- INSTALACOES ELETRICAS 829,90 M2
ART registrada (paga) no CREA-RS em 22/08/2023
/’/', /
Declaro scre%n verdadeiras as informagdes acima De acordo, 7/ S
[f‘ QUIMS ( 8y 3/085 [ lanla (Bt L) <
{ Eacalie Data MARTA ARNOLD MUNICTPIO PE MARTANO MORO N
Profissional ~~ A/ Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK.SOCIEII;ADE':;J?’T CONSULTA.
na / I’
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